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十、电气接线图 

10.1 工频 
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10.2 工变频切换 
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特别提示：变频器采用通信启停时，一定要设置变频器的

通信超时参数，建议设为20秒，超过设置时间未收到数据，
变频器报故障停机；

卓颖机械（上海）有限公司
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10.3 风机变频 
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特别提示：变频器采用通信启停时，一定要设置变

频器的通信超时参数，建议设为20秒，超过设置时间
未收到数据 ，变频器报故障停机；

卓颖机械（上海）有限公司
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10.4 主、风机变频 
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特别提示：变频器采用通信启停时，一定要设置

变频器的通信超时参数，建议设为20秒，超过设

置时间未收到数据，变频器报故障停机；
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第 38 页 共 38 页 

10.5 软启动 
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